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Bytové domy

890 000 postavených do roku 1992)

21 000) domov radových, bodových, vežových a doskových

Obnovených budov (bytov) je približne 55 %.
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2016 2019 2021

Nízkoenergetická 

úroveň výstavby

Ultranízkoenergetická

úroveň výstavby

Úroveň výstavby 

budov s takmer 

nulovou úrovňou 

výstavby

Nákladovo optimálne 

odvodenie 

minimálnych 

požiadaviek na EHB

Diskusné fórum stavebníctva, CONECO, 27.3.2019
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» Úsporné budovy: požiadavky na zmenu hodnoty súčiniteľa prechodu

tepla jednotlivých stavebných konštrukcií tak, aby sa splnilo hygienické

kritérium;

» Nízkoenergetické budovy: uskutočnenie významnej obnovy a

hydraulického vyregulovania systému vykurovania;

» Ultranízkoenergetické budovy: uskutočnenie hĺbkovej obnovy, čiže

významnej obnovy stavebných konštrukcií a významnej obnovy

technických systémov vrátane spätného získavania tepla rekuperáciou

» Budovy s takmer nulovou potrebou energie: hĺbková obnovy a využitie

obnoviteľných zdrojov

Úspora 60 %

Úspora 70 % 

Úspora 85 %

Úspora 90 %

Diskusné fórum stavebníctva, CONECO, 27.3.2019
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Radový bytový dom ( stredná sekcia)

8. NP – z toho 7 podlaží je bytových,

1. NP - prízemie je nebytové

Stavebná sústava :      P1.14  7.5 RP    

stredná sekcia

42 bytových jednotiek 

Zastavaná plocha typického podlažia: 540,9 

m2

Celková podlahová plocha bytovej časti

budovy:     3 786,3 m2

Obostavaný objem bytových podlaží: 10 774,7 

Diskusné fórum stavebníctva, CONECO, 27.3.2019
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• výmena všetkých otvorových konštrukcií za konštrukcie 

s izolačným trojsklom);

• inštalácia decentrálneho systému kontrolovaného vetrania

s rekuperáciou tepla v každom byte/miestnosti bytu;

• zateplenie obvodových stien (s overením zabudovania 

požiarnych zábran a riešenia detailov podľa STN 73 2901: 2015 

a 73 0802/Z2/O1: 2015)  a vyrovnaním plochy s ohľadom na 

rovinu zasklenia lodžií s použitím kotiev so zapustenými 

hlavicami;

V oblasti stavebných konštrukcií a častí budovy:

Diskusné fórum stavebníctva, CONECO, 27.3.2019
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V oblasti stavebných konštrukcií a častí budovy:

• zateplenie strešného plášťa so zvýšením atiky a úpravou 

nadstavieb inštalačných šácht s novým odvetraním;

• obnova lodžií a ich zasklenie; 

• zateplenie stropu nad 1. NP (vstupné podlažie); 

• výmena vchodových dverí a dverí v zádverí, výmena

presklených stien.

Diskusné fórum stavebníctva, CONECO, 27.3.2019
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V oblasti technických systémoch budovy:

• modernizácia zvislých rozvodov SV, TV a cirkulácie TV vrátane 

ich tepelnej ochrany;

• modernizácia splaškovej kanalizácie, vodorovných   a zvislých 

inštalácií plynu a vedení odpadného vzduchu výmena 

odsávacích ventilátorov vo WC a kúpeľniach.

Odstránenie pôvodných rozvodov vyžaduje uskutočnenie 

špeciálnych opatrení pri likvidácii škodlivého  odpadu na báze 

azbestu – potrubia vetracieho systému v inštalačnom jadre. 

Diskusné fórum stavebníctva, CONECO, 27.3.2019
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Navrhované opatrenia hĺbkovej obnovy BD

Výmena inštalačných jadier

Pôvodné Obnovené

Diskusné fórum stavebníctva, CONECO, 27.3.2019
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Navrhované opatrenia hĺbkovej obnovy BD

Uplatnenie 

obnoviteľných zdrojov

Diskusné fórum stavebníctva, CONECO, 27.3.2019
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Znižovanie spotreby tepla na vykurovanie

Spotreba tepla na vykurovanie

98 692 kWh (UK a TV 193 408 kWh)

Spotreba elektriny na UK 28 573 kWh

(UK a TV 80 153 kWh zo siete a PV)

Podiel elektriny 

z PV je 9,47 %

Vplyvom uskladňovania do 

vody využilo sa 

77,28 % vyrobenej elektriny
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Zmena vzhľadu – P. Horova 17, 19

Diskusné fórum stavebníctva, CONECO, 27.3.2019
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Čo je treba zabezpečiť k obnove budov?

• Kto je vlastník, aké má povinnosti

• Kto rozhoduje o vykonaní obnovy budovy

• Čo je obnova budovy

• Aké požiadavky na obnovu sa majú splniť

• Ako postupovať pri obnove budovy

• Aké finančné nástroje je možné využiť na obnovu budovy

• V čom spočíva príprava obnovy budovy

• Čo má obsahovať projektová dokumentácia (stavebné konštrukcie a 

technické systémy)

• Ako zabezpečiť kvalitné zhotovenie obnovy budovy (stavebné výrobky a 

stavebné práce)

• Aká je životnosť stavebných konštrukcií a prvkov technických systémov

• Ako obnoviť stavebné konštrukcie a technické systémy

• Kedy a ako spracovať energetický certifikát budovy a samostatnej časti 

budovy

Diskusné fórum stavebníctva, CONECO, 27.3.2019
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